Modul 1 Tavleskjema

Start opp Autoskech og velg Tempelets og A4 tavle. (Du ma ha lastet opp malark
vist i kapittelet foran far du henter frem dette malarket)
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Zoom inn gverst pa arket ved kurs 1. (Zoome kan du gjere ved & ga til menylinjen gverst pa
skjermen og velge View og deretter Zoom in . Lage et vindu over det du skal zoome ved &
holde venstre mustast nede.
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Gjer ngdvendige innstillinger for kurs nr 1 ved & dobbeltklikke pa teksten merket med x.
Begynn med antall sikringselementer. Deretter amperstgrrelsen pa sikringen. Dobbeltklikk
ogsa pa rekkeklemmenummerne, kabelstgrrelse og til slutt hva kursen skal forsyne. Nar du
har skrevet en tekst ferdig kan du klikke med hgyre mustast for & ga ut av teksteditoren.
Teksten blir nd markert og du kan flytte eller rotere den eller avslutte helt ved a klikke med

venstre mustast.
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@nsker du f.eks a sette inn en jordfeilbryter i kretsen ma du ga til hgyere meny og velge
Open library som er det lille gule tegnet over symbolene. Velg symbolbiblioteket som er
merket _A Eltavle 1-1.SLB
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Hent symbolet for jordfeilbryter som er merket med J5 Jordfeilbryter og trekk det dit du
gnsker pa tegningen.
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Hvis symbolet ikke vil dit du gnsker er det trolig for at festefunksjonene er aktivert. Disse
kan du sla av ved a ga til ikonraden til venstre for tegneomradet. Sla av alle ikonene som er
markert som aktiver utenom de to gverste S (snap) og G (grid).



Fortsett med innstillinger for kurs nr 2 osv. Nar du er ferdig med selve skjemaet kan du ga til
tittelfeltet. Dobbelt-klikk pa de bla X"ene og bytt ut X"ene med tekst.

Husk a lagre tegningen med tegningsnummer og anleggnummer slik at du lett kan finne
tilbake til tegningen.



